) “EK-1
YETKILENDIRME TABLOSU

YETKI SURESH

PROJE ONAYI/ TESIS KABULU / TUTANAK ONAYI . .. . ..
YAPILACAK TESIS YETKILENDIRILEN TUZEL KISILER

DSI|TSE | TEMSAN|TEIAS|EUAS|TEDAS|EDAS|OSB|  iller |Diger

[HES (Lisans giicii 10 MWe'nin altinda olanlar)

RES

GES

Lisansh TES

Uretim Tesisi : -
BES (Lisans glicti 10 MWe’nin altinda olanlar)

TES

MES

HES

RES

GES (10 kW ve alt: gatt ve cephe uygulamah
Lisanssiz iretim tesislerf)

Oretim Tesisi  |GES (diger)

JES

BES

TES

_ Elag EUAS tarafindan tesis edilen elektrik tretim
Uretim Tesisi  |yatirimlari (Iletim sistemine baglanmak amaciyla
Yatinnmlan yapuan salt sahasi / TM ve salt trafosu haric)

. DSt DSI tarafindan insa edilen hidroelektrik santraller
Uretim Tesisi  {(Iletim sistemine baglanmak amaciyla yapilan salt
Yatirmmlar: sahast / TM ve galt trafosu hari¢)

Jretim santrallerini ve tiketim tesislerini iletim
sistemine baglayan, 380-154 kV EIH ve esdegeri
yeralti kablosu ile 380-154 kV Salt Sahasy/TM
fletim Tesisleri  |(Salt trafosu ve trafonun yardimel tesisleri déhil)

Uretim santral sahas! igi 380-154 kV EIH/
esdegeri yeralt kablosu

Meveut iletim tesislerindeki tadilatlar

Uretim santrallerini dagitim sistemine baglayan
36 kV ve aitt ENH ve egdegeri yeralt: kablosu

Uretim santral sahast igi 36 kV ve alti ENH (havai
hatlar)

Uretim santral sahasi ici 36 kV ve alti yeralty
kablolari

Jeotermal elekirik tretim santralinde, jeotermal
Nakil Tesislerj | <uyular: besleyen 36 kV ve alti, ENH/ egdegeri
yeralt: kablolar1 ile bunlara ait kosk, trafo gibi
elekirik tesisleri

D! tarafindan inga edilen baraj, golet,
icme/atil/kullanma suyu, sanat yapilar yer alti
suywitarimsal sulama tesislerine ait ENH ve ENH
kapsamimndaki diger elektrik projelerinin tamami
(TEDAS onayh direk tiplerine ve teknik
kilavuzlarina uygun)

ENH, OG, AG, miterek direkli hatlar ve esdegeri
yeralt: kablo tesisleri ile gli¢ simr1 olmaksizin bina
tipi tiim trafo tesisleri, 0G/OG IM, dagitim
merkezi ve KOKler gibi dagitim tesisi kapsaminda)
olan ve bu tablodaki dagitim tesislerine iliskin
diger yetkilendirmelerin diginda kalan tiim sebeke
ve tesisler

Dafitim Tesisleri —
At Tesislert e toplam gol 400 kVA (dahil) ya kadar olan

direk tistil trafo tesisi, bu trafodan beslenen tim
AG sebekesi, bu AG sebeke ile ortak durumdaki
miigterek tertipli gebeke ve AG sebeke ile miigterek |
havai hatl aydmlatma gebekesi ve bu trafoyu
enerjilendiren en fazla 1 km uzunlugunda OG veya
musterek tertipli sebeke




PROJE ONAYI/ TESIS KABULU / TUTANAK ONAYI

YAPILACAK TESIS

YETKI SURESI

YETKILENDIRILEN TUZEL KISILER

DSIITSE

TEMSAN|TEIAS

EUAS

TEDAS

EDAS

0SB

iller
Bankasi

Diger

Dagitim Tesisleri

Kigitk Bk Tesisler (KET'ler)

Dagttim sirketi bolgesindeki;

1-llave AG sebeke yapilmasi, meveut AG
sebekesinin bazt bolimlerindeki iletken kesitinin
vilkseltilmesi, iletken say:smin artiriimast, baglantt
hatlan gibi meveut sebekenin mittemmim cliz’t
niteli3inde olan isler

2- Meveut OG sebekede 1 km'yi gegmeyen kisa
veya uzun aralikli ENH, miigterek tertipli gebeke,
yeralt: kablosu gibi her tiirlti ilave, tadilat ve
deplase igleri

3- Meveut DM, KOK ve TR lerdeki giig artigi,
giris-gikis ilavesi, koruma sistemi degisiklikleri
gibi tadilat isleri

4- Ekonomik dmrimi doldurmug dagitun trafolari,
moduler hilcreler, AG dagitim panolart, aydinlatma
armatirleri ile agik salttaki ayiric ve kesicilerin
yenmlenmesi igleri

5- Mevcut aydintatma sebekesinde ayni trafodan
beslenen en fazla 10 direge kadar ilave, tadilat ve
deplase igleri

Genel Aydmlatma
Tesisleri

Genel aydiniatma tesislerine iliskin olarak bu
tablodaki diger yetkilendirmelerin diginda kalan
genel aydinlatma kar daki tesisler

Belediye, {1 Ozel Idaresi tarafindan tesis
edilen/edilecek park, bahge, tarihi ve dren
yerlerinin aydmlatimast ile Toplu Konut
Idaresinin, kiigtik sanayi sitelerinin, dagitim lisans:
olmayan OSB’lerin anahtar testimi yaptwrdif:
aydinlatma tesisleri ile Karayollarimin ve
Beledivelerin anahtar teslimi yaptirdids alt-Gst
geot, kopriilu kavsak, kavsak aydinlatmast ve
trafik sinyalizasyonu projeleri

0SB dagitim lisansi sahibi OSB'lerdeki aydmiatma

tesislert

Diger Dagitim
Tesisleri

Ugtinel galus tiketin tesisleri ve minhastran bu
tesislerin enerjilendirilmest igin yaplan ENH,
misterek direkli hat, yeralti kablosu

Imdat Gruplar (Uretim tesislerine ait olanlar harig)

0SB Dajitim lisansina sahip OSB'lerdeki elektrik
tesisleri (Uretim tesislert, 380-154 kV salt ve EIH
harig)

OSB Dagitim lisansma sahip OSB'leri TEIA$"a ait
TM’lerden OG seviyesinden besleyen DM, Salt,
ENH ve esdegeri yeralt: kablosu tesisleri
(EDAS'larn sorumlulugu kapsami diginda olantar)

[ller Bankast A.$. tarafindan yiritilen
kanalizasyon ve igme suyu sebekeleri, atik su ve
icme suyu aritma tesisleri ve tist yapi tesisleri
kapsaminda ver alan elektrik tesisleri ve bunlarin
ENH/yeralt: kablolar: ile imdat jeneratér gruplan
kapsamindaki tim projeler

Tip Projeler

380 - 154 kV EIH diregi tip projeleri

36 kV ve alti ENH direkleri ile genel aydinlatma
kapsaminda kamunun genel kullammina yonelik
bulvar, cadde, sokak, alt-Ust gegit, kopri, meydan,
kavsak aydimlatmalarinda kullemlan aydinlatma
direklerinin tip projeleri

Uygunluk Belgeleri

Elektrik tiretimine esas ana elektromekanik
techizata (tirbin / motor - jeneratdr gruplari, kazan,
giines paneli, evirici ve trafoya) iligkin Uygunluk
Belgest

NOT: Hazirlanan elektrik dagitun projeleri bir bitiin olarak degerlendirilecek ve bir projede TEDAS ve EDAS yetkisi kapsanunda bsltmlerin
olmas durumunda; proje onay, tesis kabul ve tutanak onay islemleri TEDAS tarafindan yapilacaktir.




EK-2
ELEKTRIK TESISLERI PROJE KAPSAMI

_ EK2A
ELEKTRIK URETIM TESISi PROJE KAPSAMI

PAFTALAR

LISANSLY/ LISANSSIZ

RES

GES

JES

BES

TES

MES

ACIKLAMALAR
(Tiim paftalar Tiirk¢e olarak hazirlanir ve yetkilendirilmis brang
mithendislerince kagelenip imzalanir.)

Santral Genel Yerlesim Plant

Planda santral sahasi sinitlari, proje onay kapsamindaki tiim
yapular, elektrik tiretimine esas ana ekipman (tiirbin / motor -
jeneratér gruplar, kazan, giines paneli, evirici ve trafo), yonler,
kotlar, koordinatlar ve ana ckipmanlarm teknik karakteristikleri
gsterilmelidir.

Tek-Hat Semast

- Tesisin ilgili Trafo Merkezi (TM) / Dagitim Merkezi (DM)
baglant1 noktalar, hiicrelerin elektrik firetim tesisi baglant: fider
kriterlerine uygun déniigtimleri,

- Elektrik enerjisi liretiminin yapildig: jenerator ile tesis baglanty
noktas1 arasindaki; 1 kV ve iizerindeki tesis igin giic,
kontrol/kumanda, senkronizasyon, koruma kablolary/iletkenleri,
- T¢ ihtiyac trafosunun sekonder ¢ikiglari, 1 kV altindaki ana
dagitim panosu ana barasim igerecek seklinde ytikleri, varsa
kompanzasyon tesisi ve imdat dizel jenerator gruplari,

- Olgti, zati koruma, senkronizasyon sistemi, kilitlemeler ve
kullanilan jenerattr ve hiicre iizerindeki role koruma
fonksiyonlarinin ANSI Kodlari,

- Giig, cins, metraj ve kesitler,

- Kisa devre hesaplarina gore belirlenmis primer techizat
malzemelerinin liste ve karakteristikleri,

gosterilmelidir.




BELGELER VE HESAPLAR

LISANSLI / LISANSSIZ

RES

GES

JIES

BES

TES

MES

ACIKLAMALAR

Tesis Bilgi Formu

*

*

*

*

*

Bir 8rnegi ilgili POB’un internet sitesinde yayunlanan form
doldurulmals ve kageli, imzah olarak sunulmaldir.

Tesis Yeri Uygunluk Belgesi

Imar plam yapmaya vetkili idare(ler)den, tesisin kurulacag alanin
imar mevzuatina uygun olduguna dair alinnig imar plam onay
yazist sunulmalidir.

MES’ler igin lisansmda belirtilen tiim baglanti noktalart igin ilgili
kurumndan almmig Tesis Yeri Uygunluk Belgesi sunulmahdir.

Yetki Yazist ve Ekleri

Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi igin;
a. Imza sirkiileri sureti

Yetkilendirilen Mithendis igin;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan imzalanmis
Yetki Yazs1
b. Imza sirkiileri / imza beyannamesi sureti
c. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir miihendislik ve/veya miiteahhitlik sirketinde gorevli
mithendis i¢in;
1. Ticaret odasindan alinmis, sirketin o isle istigal ettigini
gosteren belge
2. Sirkette mithendis olarak ¢aligtigim belgeleyen sirketin antetli
yazisl
3. Giincel SGK dokiimii
Serbest olarak caligan mithendis igin;
1. Serbest Miigavir Miihendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi sirkette gdrevli mithendis igin;
1. Sirkette miihendis olarak ¢aligtigin belgeleyen sirketin antetli
yazisi
2. Giincel SGK dokiimit

sunulmalidir.




LISANSLI / LISANSSIZ

B. | BELGELER VE HESAPLAR ACIKLAMALAR
HES | RES | GES | JES | BES | TES | MES
4 | Lisans 5 * " * " * + | EPDK Lisansi ekleri ile birlikte sunulmalidir.
158 Lisanssiz {iretim tesislerinde istenmemektedir.
. } ; Baglanti Anlagsmasma Cagri Mektubu sunulmalidir.
* #* * * * * £=3
5 | Gagn Mektubu Lisansl tiretim tesislerinde istenmemektedir.
6 | Sistem Baglanti Gortigti * * * * * * * 1 Ekleri ile birlikte sunulmalidur.
. Ekleri ile birlikte sunulmalidir.
= * % * * * ¥ %
7 |Sistem Baglanti Anlagmast Lisanssiz iiretim tesislerinde istenmemektedir.
CED mevzuati kapsaminda; tesise iligkin "CED Olumlu Belgesi",
. . " " £ n « " « | "GED Gerekli Degildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan almacak
8 | CED Belgesi CED muafiyet yaziss sunulmalidir.
CED mevzuati kapsarru digindaki tesisler igin istenmemektedir.
DSI ile imzalanan anlagma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte
x s
9 | Su Kullanim Hakki Anlagmast sunulmahdar.
Bakanlik, Genelkurmay Baskanligs, Igisleri Bakanlig1 ve MIT
. - .. e Baskanhig: tarafindan birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya
*
10| Teknik Etkilesim Analizi (TEA) Goriisii kuruluglarmeca yapilan ve teknik etkilesim iznine esas tegkil eden
analiz kapsamindaki RES'ler i¢in sunulmalidir.
b e P Konutlardaki fotovoltaik ekipman uygulamalarinda zorunlu
2 * * * * * *
11 | Jeolojik Etiit Raporu / Zemin Etiit Raporu degildir.
Enerji iiretimine esas ana ekipman i¢in elektromekanik yiiklenicisi
ile imzalanmis olan sunulmalidir.
. e an Sézlegmenin veya eklerinin, elektromekanik techizata iligkin
12 (iiek'tmmekamk Teghizat igin) Sozlesme ve * * * * * * * | marka, model, teknik karakteristik ve ilgili standart kodlar ile
exlert fabrika ve saha test prosediirlerini igeren sayfalarin sunulmas:
yeterlidir.
Lisanssiz iiretim tesislerinde istenmemektedir.




LISANSLI / LISANSSIZ

ACIKLAMALAR

B. | BELGELER VE HESAPLAR
HES | RES | GES | JES | BES | TES | MES
Elektrik tiretimine esas ana elektromekanik techizata (tiirbin /
motor - jeneratér gruplari, kazan, giines paneli, evirici ve trafoya)
iligkin "a", "b", "¢", "¢" ve “d” se¢eneklerinden en az biri
13 | Elektromekanik Techizat i¢in Uygunluk Belgesi * * * * * * s | sunulmalidr.
Elektromekanik teghizat igin uygunluk belgesi Bakanhiga sunulmus
ve belgenin Bakanlik argivinde muhafaza edildigine iligkin bir yaz
alinmyg ise yeniden sunulmasi gerekmemektedir.
a. Tip Proje Onay Yazs: * * * * * * * 1 1lgili kurumdan alimus tip proje onay yazist sunulmalidir.
b. Tip Sertifikasi * * * * * * * | Akredite kuruluglardan alinmig olan sertifika sunulmalidir.
¢. Dizayn Sertifikasi * * * * * * * | Akredite kuruluglardan alinnus olan sertifika sunulmalidir.
g:; TSE Kritere / Standartlara Uygunluk Belgesi * * * * * * * | TSE’den alinmig olan belge sunulmalidir.
Imalat / montaj / test stiregleri igin teghizata iligkin mevcut imalat,
- a0 N kalite belgeleri, test raporlari ile miihendislik hesaplarim igeren
d. Elektromekanik Teghizat igin Uygunluk * * * * ¥ * # | dokiimanlarin iiniversiteler veya akredite kuruluglarca incelenmesi
Raporu « P N
sonucunda hazirlanan “elektromekanik techizat igin uyguniuk
raporu” sunulmalidir.




BELGELER VE HESAPLAR

LISANSLI/ LISANSSIZ

HES

RES | GES

JES

BES

TES

MES

ACIKLAMALAR

14

insaat Uygunluk Raporu

Ingaat Uygunluk Raporu, degerlendirilmek tizere iiniversitelerin
ingaat mithendisligi bsltimlerine sunulmalidir. Bu degerlendirme,
Jeolojik Ftiit Raporu / Zemin Etiit Raporu dikkate alinarak
yapilmalidir.

Insaat Uygunluk Raporu;

- Mevcut veya yeni inga edilecek bir yapiya ya da bu yapilara
entegre kurulacak olan eperji iiretimine esas ekipmanlarin
tagiyicl yapilarma iligkin statik, stabilite ve dinamik hesaplar ile
betonarme, ¢elik, hidrolik, vb. tasarim hesaplari ile

- Raporun ekinde; Santral Genel Yerlesim Plani'nda onay
kapsammda gdsterilen yapilarin paftalari (yapilarin goriiniigleri,
yapilarm kot planlari, yapilarin kesitleri, yapilarm ve tinitelerin
temellerine iligkin projeleri)

iermeli ve tiniversite uygunluk yazisi ile birlikte ilgili POB’a
sunulmalidir.

Santral Unitelerinin Performans Egrileri

Belgeler ve Hesaplar kapsammun 13 lincii maddesi ¢ergevesinde
degerlendirilmig olmasi halinde ayrica sunulmas: gerekmemektedir.

16

Kisa Devre Hesaplar:

{lgili TM' den baslayarak maksimum kosullari baz alarak (50, 31,5
kA, 16-25 kA veya TEIAS tarafindan yayimlanmis TM kisa devre
giiclerine gore) sistem baglanti noktasindan itibaren 3 faz, faz-faz
ve faz-toprak ariza analizleri ilgili mevzuata ve JEC 60909
standardina uygun yapilmis hesaplar sunulmalidur.

17

Primer Teghizat Secim Hesab1

Tesiste kullanilacak primer teghizatin (ig ihtiyag transformator giic
hesaplari, transformatdr anma gliglerine gore kompanzasyon tesisi
hesaplar, imdat grubu dizel jeneratérleri vs. igerecek sekilde)
segim hesaplar1 sunulmalidir.

Belgeler ve Hesaplar kapsammnm 13 iincii maddesi cercevesinde
degerlendirilmis olmas: halinde ayrica sunulmass gerekmemektedir.




BELGELER VE HESAPLAR

LiSANSLI / LISANSSIZ

RES

GES

JES

BES

TES

MES

ACIKLAMALAR

18

Role Koordinasyon ve Selektivitc Hesabs

Rolelerin koordinasyonunu saglayacak hesaplart yapilir, egriler
verilmelidir. Selektiviteyi saglayacak sekilde set degerleri
tantlanmalidir, Jeneratdr koruma rélesine iligkin fonksiyonlarin
set degerleri Sebeke Yonetmeligi "Uretim Santralleri Tasarim
Sartlart” bsliimiine uygun olarak verilmelidir.

{letken / Kablo Segim Hesaplari

YG / AG kablo hesaplari ile iletkenlerde gii¢ kaybi, gerilim
diistimii, akim tagima ve kisa devre kontrolii de hesaplarda
gosterilmelidir.

20

Topraklama ve Yildirimdan Korunma Hesabi

Topraklama Yo6netmeligi veya IEEE 80 2000 standardina gére
hesaplanmis; toprak 6zgiil direncine gore ve faz-toprak kisa devre
hesaplarma gore iletken kesiti belirlenmis, topraklama direnci, adim
ve dokunma gerilimlerinin normal sinirlar iginde oldugunu gésteren
hesaplar ile bu hesaplara gére topraklama iletkeni, topraklama
cubuklarinin, baglant: detaylari ile birlikte ve santral sahass
icerisinde yerlesimi gosterilmelidir.

Yildirimdan Korunma Hesabr ilgili standart veya yénetmelige gore
hesaplanarak sunulmahdir.

Ayrica, santral temel topraklama ve yildirimdan korunma planlari,
proje miiellifi brang mithendisi tarafindan kaselenip imzalanarak
hesap raporunun ekinde verilmelidir.




LiSANSLI / LISANSSIZ

B. | BELGELER VE HESAPLAR ACIKLAMALAR
HES | RES | GES | JES | BES | TES | MES
Maksimum Giig Noktas: Takibi (MGNT) sistemlerindeki dizilere
ait
1) Maksimum dizi gerilimi, minimum dizi gerilimi ve
2) Maksimum MGNT gerilimi ve minimum MGNT gerilimi
hesaplarmin uygun oldugu gosterilmelidir.
21 |Panel, Evirici Uyumluluk Hesaplart *

Ayrica, MGNT sistemlerine ait dizi maksimum akimi ve dizi kisa
devre akiminn uygun oldugu gosterilmelidir.

Hesaplarin bilgisayar programlart ile yapilmasi durumunda, gerekli
agiklamalar, kabuller ve kullanifan formiiller belirtilmelidir.




EK-2B

154 - 380 kV TRAFO MERKEZI / SALT PROJE KAPSAMI

PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

Tesis Bilgi Formu

Bir drnedi ilgili POB’un internet sitesinde yaymmlanan form
doldurulmali ve kageli, imzal olarak sunulmalidir.

Yetki Yazisi ve Ekleri

Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsileisi igin;
a. Imza sirkiileri sureti

Yetkilendirilen Mithendis igin;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan
imzalanmis Yetki Yazist
b. Imza sirkiileri / imza beyannamesi sureti
c. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir mithendislik ve/veya miiteahhitlik sirketinde gérevli
miihendis igin;
1. Ticaret odasindan almmus, sirketin o isle istigal
ettigini gdsteren belge
2. Sirkette mithendis olarak ¢alistigmi belgeleyen
sitketin antetli yazist
3. Giincel SGK dokiimii
Serbest olarak galigan mithendis igin;
1. Serbest Miigavir Mithendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi sirkette gérevli mithendis igin;
1. Sirkette mithendis olarak ¢aligtigim belgeleyen
sirketin antetli yazisi
2. Giincel SGK dokiimit

sunulmalidir.

Sistem Baglanti Anlagmasi

TEIAS ile yapilan Sistem Baglanti Anlagmasi sunulmalidir.

Tesise iligkin "CED Olumlu Belgesi", "CED Gerekli

CED Belgesi Degildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan
almacak CED muafiyet yazis1 sunulmalidir.
Kesif Ozeti Nevisine gére ayrilmis kegif dzeti sunulmalidir,

Kisa Devre Hesabi

Ilgili TM ve/veya DM'den baglayarak maksimum kogullart
baz alarak (50-31,5 kA, 16-25 kA) veya TEIAS tarafindan
belirlenen TM kisa devre giicii baz alinarak yapilan detayli
kisa devre hesab1 sunulmalidir.

Réle Koordinasyon Hesaplari




PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

Topraklama Hesabi

Topraklama y6netmeligi veya IEEE 80 2000 standardma
gdre hesaplanmus, toprak dzgiil direncine gore ve faz-toprak
kisa devre hesaplarina gore iletken kesiti belirlenmis,
topraklama direnci, adim ve dokunma gerilimlerinin normal
sinirlar iginde oldugunun gosterildigi topraklama hesaplary
sunulmalidir.

Gerekli Hallerde Kullanilacak Malzemelerin

YG/AG kablo hesaplarinda gii¢ kaybs, gerilim diigiimii,

9 | Garantili Karakteristikleri ve Boyut akim tagima ve kisa devre kontrolii de yapilarak raporlanip
Cizimleri eklenmelidir.
10 | Aydinlatma Hesab
11 | Teknik Sartnameler
12 | Genel Vaziyet Plam Koordinatlari igerek gekilde ve uygun dlgekte sunulmahdir.
13 | TM/Salt Sahas: Genel Yerlesim Plant
Tesisin ilgili TM baglanti noktalarin gosterir kisa devre
hesaplarina gére primer teghizat1 belirlenmis, 6lgii ve
koruma sistemini igeren tek-hat semasi sunulmalidir.
YG tek-hat semalarinda en az enetjinin temin edildigi
14| Tek-Hat Semast noktadan itibaren trafo merkezi, dagitim merkezi, kesici,
dlii kabini ve benzeri hiicre agilimlart, teknik zellikleri ile
birlikte (gligler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler
ile birlikte) gosterilmelidir. Primer malzemelerin liste ve
karakteristiklerini igermelidir.
15 | Salt Sahasi Projeleri
1- Celik Konstriiksiyon,
2- Salt Teghizat: Temeli,
16 | Uygunluk Belgesi 3- Trafo Temeli ve
4- Pilon Temeli :
hesaplar1 igin "a" ve "b" segeneklerinden biri sunulmahdir.
a. Tip Proje Onay Yazist
b. Mukavemet Hesaplari Yapilarin stan]f, stabilite ve dinamik hesa'plarl 11e. )
betonarme, gelik, vb. tasarim hesaplarmi igermelidir.
17 | Salt Sahasi Temel Kanal Projeleri
18 | Kablo Kanali Projeleri
19 | Topraklama ve Dahili Topraklama Projeleri
20 | Yildirimdan Korunma Projesi




PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

21

Yangindan Korunma Sistemi Plani

22

Giivenlik Sistemi Projesi

23

GIS Holii Yerlesim Plant ve Kesitleri

GIS merkezleri igin sunulmalidir.

24

Metal Clad Holii Yerlesim Plani ve Kesitleri

25

Aydmlatma ve Acil Aydmlatma Planlart

26

Sekonder Koruma Projeleri ve Kumanda /
Kontrol Sistemleri




EK-2.C

380 - 154 - 36 kV ve alts GERILIM SEVIYESINDEKI ENH / EIH ve

ESDEGERT YERALTI KABLOSU PROJE KAPSAMI
PROJE KAPSAMI ACIKLAMALAR
Tesis Bilgi Formu Bir 6rnegi ilgili POB’un internet sitesinde yayimianan form

doldurulmali ve kageli, imzal1 olarak sunulmahidir.

Yetki Yazist ve Ekleri

Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi igin;
a. Imza sirkiileri sureti

Yetkilendirilen Miihendis igin;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan
imzalanmis Yetki Yazisi
b. Imza sirkiileri / imza beyannamesi sureti
¢. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir mithendislik ve/veya miiteahhitlik sitketinde gorevli
mithendis igin;
1. Ticaret odasindan alinmus, sirketin o isle igtigal
ettigini gosteren belge
2, Sirkette mithendis olarak galistigim belgeleyen
sirketin antetli yazis1
3. Giincel SGK dokiimii
Serbest olarak ¢alisan mithendis igin;
1. Serbest Miigavir Miihendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi sirkette gorevli miihendis igin;
1. Sirkette mithendis olarak galistigini belgeleyen
sirketin antetli yazis:
2. Giincel SGK dokiimii

sunulmalidir.

Uretim Lisanst

Uretim tesisleri i¢in EPDK tarafindan verilen iiretim lisans
sunulmalidir.

Sistem Baglantt Anlagmasi / Enerji Miisaade
Yazist

TEIAS / Tigili EDAS ile enerji alis verisi yapilan kurulugtan
temin edilen Enerji Miisaade Yazis1 veya Sistem Baglants
Anlagmas: sunulmalidir.

Tesise iligkin "CED Olumlu Belgesi", "CED Gerekli

CED Belgesi Degildir Belgesi” ya da bu kapsamda ilgili kurumdan
almacak CED muafiyet yazist sunuimalidir.
Kesif Ozeti Nevisine gore ayrilmus kesif 6zeti sunulmahdir.

Kisa Devre Hesaplart

TEIAS veya ilgili EDAS tarafindan baglanti noktasmda
belirlenen sistem baglanti noktasindan itibaren 3 faz, faz-faz
ve faz-toprak ariza analizleri ilgili mevzuata ve IEC 60909
standardina uygun yapilmahdir.

Direk ve Travers Segim Listesi Cetveli




PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

1- Direk ve
2- Direk Temeli

9 | Uygunluk Belgesi hesaplari igin "a" ,"b" ve "¢" segeneklerinden biri
sunulmalidir.
a. Tip Proje Onay Yazis1
b. Tip (Test) Sertifikast
¢. Mukavemet Hesaplan Yapilarn statllf, stabilite ve dinamik hesa_plan 1le. )
betonarme, gelik, vb. tasarim hesaplarin: igermelidir.
10 Kullanilan Sehim Sablonu ve Sehim
Hesaplari
fletkenlerin Akim Tagima, Gerilim Diisimi Kablofiletken hesaplarinda giic ka.)‘/bl, gerilim diistimii,
11 - akum tasima ve kisa devre kontrolit de yapilarak raporlanmp
ve Giig Kayb1 Hesaplan .
eklenir. :
Koordinatlar: igerecek gekilde ve uygun 6lgekte
12 | Glizergah/Vaziyet Plam verilmelidir. En az giiler, kablo / iletken kesitleri ve
metrajlart gdsterir bigimde sunulmahdir.
13 | Prensip Tek-Hat Semas1
Enerji Iletim ve/veya Dagitim Nakil Hattx
14 .
Profili
15 Kullanilacak Malzemelerin Olgekli 36 kV iistii gerilim seviyesindeki denizalti ve yeralt: kablo
~ | Uygulama ve Kesit Projeleri projelert igin sunulmalidir.
16 | Kablo Serimi Uygulama Projeleri 380-154‘-36 kV ve gltmc}a}k{ gelrlhm seviyesindeki denizaltt
ve yeralt1 kablo projeleri i¢in sunulmalidir.
17 Giizergsh Etiidii ve Imalat Miktarlar 36 kV iistii gerilim seviyesindeki denizalt1 ve yeralt kablo
Projeleri projeleri igin sunulmalidir.
18 Kablo Boliimleme, Caprazlama ve 36 kV iistii gerilim seviyesindeki denizalt1 ve yeralti kablo
Topraklama Uygulama Projeleri projeleri igin sunulmalidir.
19 Tesis Edilecek Kablo Kanallarinm ve Ozel | 380-154-36 kV ve altindaki gerilim seviyesindeki denizalti
Gegilerin Olgekli Uygulama Projeleri ve yeralti kablo projeleri igin sunulmalidir.
20 Fabrika Kabul, Ara Saha, Saha ve Gegici 36 kV iistii gerilim seviyesindeki denizalti ve yeralti kablo
Kabul Testleri i¢in Gerekli Projeler projeleri igin sunulmalidir.
21 Kablo Giizergéhi ve Kablo Serimi Nihai 36 KV iistii gerilim seviyesindeki denizalti ve yeralt1 kablo

Projeleri

projeleri igin sunulmalidir.




EK-2D
YG / AG DAGITIM SEBEKESI ve DAGITIM MERKEZI PROJE KAPSAMI

PROJE KAPSAMI

Dg.
Seb.

DM

ACIKLAMALAR

1 | Tesis Bilgi Formu

Bir 6rnegi ilgili POB’un internet sitesinde
yayimlanan form doldurulmalt ve kaseli, imzals
olarak sunulmahdir.

2 | Yetki Yazis1 ve Ekleri

Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi igin;
a. Imza sirktileri sureti

Yetkilendirilen Mithendis igin;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan
imzalanmig Yetki Yazist
b. Tmza sirkiileri / imza beyannamesi sureti
¢. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir mithendislik ve/veya miiteahhitlik sirketinde
gorevli mihendis igin;
1. Ticaret odasindan alinmus, sirketin o isle istigal
ettigini g8steren belge
2. Sirkette mithendis olarak ¢alistigin: belgeleyen
sirketin antetli yazist
3. Gincel SGK dékiimii
Serbest olarak caligan miihendis igin;
1. Serbest Miisavir Miihendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi sirkette gorevli miihendis igin;
1. Sirkette miihendis olarak galistigim belgeleyen
sirketin antetli yazist
2. Giincel SGK dokiimit

sunulmahdir.

Sistem Baglanti Anlagmasi / Enerji
Miisaade Yazisi

TEIAS /ilgili EDAS ile enerji alig-verisi yapilan
kurulustan temin edilen Enerji Miisaade Yazist veya
Sistem Baglant: Anlagmas: sunulmalidir.

4 | CED Belgesi

Tesise iligkin "CED Olumlu Belgesi”, "CED Gerekli
Degildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan
alinacak CED muafiyet yazisi sunulmalidir.

5 | Kesif Ozeti

Nevisine gore ayrilmig kesif 6zeti sunulmalidir.

AG Hesaplan, Giig Thtiyaci, Sebeke
Gii¢ Yoguniuklari, Trafo Giig Hesab,
6 | AG Sebeke Gerilim Diigiimii ve Glig
Kaybi Hesabi, AG Reaktif
Kompanzasyon Hesabi




PROJE KAPSAMI

Kisa Devre Hesabi

Dg.
Seb.

DM

ACIKLAMALAR

Tgiti TM ve/veya DM'den baslayarak maksimum
kogullar: baz alarak (16-25 kA) veya TEIAS
tarafindan TM kisa devre giicti baz almarak
yapilmali, detayli olmalidir.

Réle Koordinasyon Hesaplart

Ralelerin koordinasyonunu saglayacak hesaplar
yapilmaly, egriler verilmelidir. Set degerleri
selektiviteyi saglayacak sekilde tamimlanmahidur.

Topraklama Hesab1

Topraklama yonetmeligi veya IEEE 80 2000
standardina gire hesaplanmis, toprak dzgiil direncine
gore ve faz-toprak kisa devre hesaplarina gore
iletken kesiti belirlenmis, topraklama direnci, adim
ve dokunma gerilimlerinin normal sinurlar iginde
oldugunun gosterildigi topraklama hesaplar
sunulmalidir.

10

Ig Mekan Aydinlatma Hesabt

Tip proje onay1 olmayan Prefabrike / Beton Kosk /
DM'ler igin sunulmalidir.

11

Dig Aydimlatma Hesabi

12

YG/AG Kablo Hesaplari

YG/AG kablo hesaplarinda giig kaybi, gerilim
diiglimii, akim tagima ve kisa devre kontrolii de
olmahdr.

113

AG Dagitim Kutusu ve Direk Segim
Listeleri

14

Teknik Sartnameler

15

Genel Vaziyet Plan

Koordinatlart igerecek sekilde ve uygun dlgekte
sunulmahdir. ’

16

DM/Salt Genel Yerlesim Plam

17

YG Tek-Hat Semast

Tesisin ilgili TM baglantt noktalarin: gésterir, kisa
devre hesaplarina gdre primer teghizati belirlenmis,
&leil ve koruma sistemini igeren tek-hat gemasi
sunulmalidir.

YG tek-hat gemalarinda en az enerjinin temin
edildigi noktadan itibaren trafo merkezi, dagitim
merkezi, kesici, 6lgii kabini ve benzeri hilcre
agthimlari, teknik dzellikleri (giigler, metrajlar,
kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte
gosterilmelidir.

18

AG Tek-Hat Semasi

Tesisin kisa devre hesaplarina gbre primer teghizat:
belirlenmis, 8lgii ve koruma sistemini igeren tek-hat
semast sunulmalidir.

AG tek-hat semalarinda en az enerjinin temin
edildigi noktadan itibaren kesici teknik dzellikleri
koruma kilitlemeleri ile birlikte kablo metrajlar1 ve
kesitleri gosterilmelidir.




DE.

PROJE KAPSAMI Seb DM ACIKLAMALAR
) EKAT Yénetmeligi'ne gore yerlesimleri ve
19 | Hiicre Yerlesimleri Plan * * | boyutlandiriimast tanunlanmig ve gosterilmis
olmalidir.
20 | YG/AG Gii¢ Dagitim Vaziyet Plam *
1- Trafo Merkezi,
2- Dagitim Merkezi ve
21 | Uygunluk Belgesi * * | 3- Trafo Koskii
hesaplari igin "a" ,"b" ve "¢" segeneklerinden biri
sunulmalidir.
a. Tip Proje Onay Yazisi * *
b. Tip (Test) Sertifikas: * *
¢. Mukavemet Hesaplart . « | Yapilarm statik, stabilite ve dinamik hesaplar ile
' P betonarme, gelik, vb, tasarim hesaplarint icermelidir.
Is Durumuna gore 1/25000; 1/10000,
1/5000, Olgekli YG Sebeke Plan,
1/2000, 1/1000 Olgekli YG/AG
22 §ebeke Plant, 1/1000 veya 1/2000 *
Olgekli Dig Mekan Aydinlatma Plani,
YG Prensip Plani, Primer Malzeme
Listesi, Bina Yerlestirme Planlart
Mevcut YG/AG Planlari, Santral ve
23 | Trafo Binas:1 Yerlesim Planlari ile *
Mevcut Trafo Listeleri
24 K.al?]o Kz'mal Plan: ve Kanal Detay " "
Cizimleri
25 Topmklgn}a Plafm ve Topraklama * «
Detay Cizimleri
26 | Aydinatma ve Acil Aydilatma Plant « « | Tip proje onayi olmayan Prefabrike / Beton Kosk /
’ DMler igin sunulmalidir.
27 Sekonder Koruma Projeleri ve " ®

Kumanda Kontrol Sistemleri




EX-2E

TUKETIM TESISI PROJE KAPSAMI

PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

Tesis Bilgi Formu

Bir 6rnegi ilgili POB’un internet sitesinde yayimlanan form
doldurulmali ve kageli, imzal olarak sunulmalidir.

Yetki Yazis: ve Ekleri

Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi igin;
a. Imza sirkiileri sureti

Yetkilendirilen Miihendis igin;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan
imzalanmug Yetki Yazist
b. Imza sicktileri / imza beyannamesi sureti
¢. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir mithendislik ve/veya miiteahhitlik sirketinde gorevli
miihendis igin;
1. Ticaret odasindan alinmus, sirketin o igle istigal
ettigini gosteren belge
2. Sirkette mithendis olarak galistigin belgeleyen
sirketin antetli yazis1
3. Giincel SGK d6kiimii
Serbest olarak galisan mithendis icin;
1. Serbest Miisavir Miihendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi sirkette gorevli mithendis igin;
1. Sirkette miihendis olarak ¢ahigtigini belgeleyen
sirketin antetli yazis:
2. Giincel SGK dokiimit

sunulmalidir.

Sistem Baglantt Anlagmasi / Enerji Miisaade
Yazisi

TEIAS / ilgili EDAS ile enerji ahg-verisi yapilan kurulustan
temin edilen Enerji Miisaade Yazist veya Sistem Baglanti
Anlagmasi sunulmalidir.

Kesif Ozeti

Nevisine gére ayrilmig kesif 6zeti sunulmalidir,

Transformatdr Giigleri Hesaplart

Her Transformator icin Etiket Giigleri
Uzerinden Kompanzasyon Tesisi Hesaplar

Kisa Devre Hesaplart

Tlgili TM ve/veya DM'den baslayarak maksimum kogullari
baz alarak (16-25 kA) veya TEIAS tarafindan TM kisa
devre giicii baz alinarak yapilmal, detayli olmalidir. AG
Baralarda 3 faz ve faz-toprak kisa devre akimi
hesaplanmalidir, Kesici/salter segimleri kisa devre
hesaplarina g6re yapilmahidir.




PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

Kesici, Salter, Sigorta vb. Agma Elemanlari

Kesici/salterlerin koordinasyonunu saglayacak sekilde

8 Arasinda Segicilik (Selektivite) Hesaplari egr{ler verilmelidir. Set degerleri selektiviteyi saglayacak
sekilde tanimianmahdir.

YG/AG kablo hesaplarinda gii¢ kaybi, gerilim diigiimii,

9 | YG/AG Kablolarmn Hesaplari akim tagima ve kisa devre kontrolii de olmahdir.
Topraklama yonetmeligi veya IEEE 80 2000 standardina
gore hesaplanmug, toprak 9zgiil direncine gére ve faz-toprak
kisa devre hesaplarina gore iletken kesiti belirlenmis,

10 | Topraklama Hesaplart S e 1
topraklama direnci, adim ve dokunma gerilimlerinin normal
sinwrlar iginde oldugunun gdsterildigi topraklama hesaplar
sunulmalidir.

11 | Paratoner Hesaplar: Aydinlatma projelerinde istenmez.

Tip proje onayi olmayan transformatdr odalar igin

12 | Havalandirma Hesaplart sunulmalidir,

Aydimnlatma projelerinde istenmez.

13 | Aydinlatma ve Acil Aydinlatma Hesaplart
1- Trafo Merkezi,

2- Dagrtim Merkezi

14 | Uygunluk Belgesi 3- Trafo Koskii
4- Aydmlatma Diregi
igin "a","b" ve "¢" segeneklerinden biri sunulmalidir,

a, Tip Proje Onay Yazisi
b. Tip (Test) Sertifikast
¢. TSE Kritere Uygunluk Belgesi {igili standartlar kapsaminda diizenlenmelidir.

15 | Genel Yerlesim Plamt Koordinatlari igerecek sekilde ve uygun dlgekte
sunulmalidir.

Tesisin ilgili TM baglant: noktalarini gésterir, kisa devre
hesaplarmna gbre primer techizat: belirlenmis, 6lgii ve
koruma sistemini igeren tek-hat semast sunulmahidur,

16 | YG/AG Tek-Hat Semasi Tek-hat semalarinda en az enerjinin temin edildigi noktadan
itibaren trafo merkezi, dagitim merkezi, kesici, dlgii kabini
ve benzeri hiicre agilimlari, teknik dzellikleri (gligler,
metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte
gosterilmelidir.

17 | YG/AG Giig Dagitim Vaziyet Plant

18 Aydinlatma ve Acil Aydmlatma Tesisatlar,

Planlar




PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

19

Topraklama ve Yildirimdan Korunma
Planlart

20

Kablo Baglantiar: ile Birlikte Ust, On ve
Yan Gériintisleri Isimlendirilip
Olgiilendirilerek Bina I¢i, Agik Saha veya
Direge Montajli Transformatorlerin Genel
Goriiniis ve Kesit Detaylanm Gdsteren
Montaj Planlar

21

YG Hiicrelerin Genel Goriiniig ve Kesit
Detaylar1

Aydinlatma projelerinde istenmez.

22

Meveut Tesisler igin Tesis ile ilgili Onceden
Onaylanmis YG ve AG Tek-Hat
Semalarmmn Suretleri




EK-2F
IMDAT GRUBU PROJE KAPSAMI

PROJE KAPSAMI ACIKLAMALAR

1 | Tesis Bilgi Formu Bir 6rnegi ilgili POB un internet sitesinde yayimlanan form

doldurulmali ve kaseli, imzali olarak sunulmalidir.

Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi igin;
a, Imza sirkiileri sureti

Yetkilendirilen Miihendis igin;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan
imzalanmig Yetki Yazist
b. Imza sirkiileri / imza beyannamesi sureti
¢. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir mithendislik ve/veya miiteahhitlik sirketinde gorevli
mithendis igin;
1. Ticaret odasindan ahnmus, sirketin o igle istigal
ettigini gosteren belge
2. Sirkette mithendis olarak calistigin belgeleyen
sirketin antetli yazisi
3. Giincel SGK dokiimii
Serbest olarak galisan mithendis igin;
1. Serbest Miigavir Mithendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi girkette gdrevli mithendis i¢in;
1. Sirkette miihendis olarak galistigim belgeleyen
sirketin antetli yazis1
2. Giincel SGK dékiimii

2 | Yetki Yazisi ve Ekleri

sunulmalidir.

Enerji alig-verisi yapilan kurulustan temin edilen Enerji
Miisaade Yazisi veya TEIAS / ilgili EDAS ile yapilan
Sistem Baglanti Anlagmas1 sunulmalidir.

Sistem Baglantt Anlagmast /Enerji Miisaade
Yazisi / Sistem Baglanti Goriigii Sistem Baglanti Anlagmas1 heniiz yapiimamis olan tesisler
i¢in Sistem Baglanti Gorisii ile diger kamu
kurum/kuruluglarla yapilan anlagsmalar, yazigmalar ve
alinan izinler sunulmabidir.

4 | Kesif Ozeti Nevisine gdre ayrilmis kesif 6zeti sunulmalidir.

5 | Imdat Grubu Giig Hesabt

Imdat Grubu - Ana Dagitim Panosu Arast
Kablonun Gerilim Diigiimii Hesab1 ve Kablo
Seciminin Besleyecegi Yiikiin Giiciine gore
Akim Tagima Hesabi




PROJE KAPSAMI

ACIKLAMALAR

~

Kisa Devre Hesaplart

Ilgili TM ve/veya DM den baslayarak maksimum kogullary
baz alarak (16-25 kA) veya TEIAS tarafindan TM kisa
devre giicii baz alinarak yapilan detayh hesaplar
sunulmalidir. AG Baralarda 3 faz ve faz-toprak kisa devre
akimi1 hesaplanmalidir. Kesici/salter segimleri kisa devre
hesaplarmna gore yapilmahidir.

Kesici/Salterlerin Selektivite Koordinasyon

Kesici/salterlerin koordinasyonunu saglayacak sekilde

8 Hesaplari egrl_ler verilmelidir. Set degerleri selektiviteyi saglayacak
sekilde tanimlanmalidir.
YG/AG kablo hesaplarinda gii¢ kaybi, gerilim diistimil,
9 | YG/AG Kablolarinmn Hesaplari akim tasima ve kisa devre kontrolil de yapilarak raporlanip
eklenir.
Topraklama ySnetmeligi veya IEEE 80 2000 standardina
gére hesaplanmis, toprak 6zgill direncine gore ve faz-toprak
10 | Topraklama Hesaplar: kisa devre hesaplarma gére iletken kesiti belirlenmis,

P P topraklama direnci, adim ve dokunma gerilimlerinin normal
siurlar iginde oldugunun gosterildigi topraklama hesaplari
sunulmalidir.

11 | Aydinlatma ve Acil Aydinlatma Hesaplari
12 | Havalandirma Sisteminin Yeterlik Hesaplan
13 | Genel Yerlesim Plani Koordinatlar: icerek sekilde ve uygun 8lgekte olmalidir.
Tesisin ilgili TM baglant: noktalarim gosterir, kisa devre
hesaplarina gére primer teghizati belirlenmis, 6lgii ve
koruma sistemini igeren tek-hat gemasi sunulmalidir.
YG/AG Tek-Hat Semast
14 | (Kilitleme Baglantilarint Gosteren YG Tek-hat semalarinda en az enerjinin temin edildigi noktadan
ve/veya AG Tek-Hat Semasi) itibaren trafo merkezi, dagitim merkezi, kesici, lgii kabini
ve benzeri hiicre agilimlari, teknik dzellikleri (giigler,
metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte
gsterilmelidir.
15 | YG/AG Giig Dagitim Vaziyet Plam
Aydinlatma ve Acil Aydinlatma Tesisat
16
Planlan
17 | Topraklama Planlar:
18 | Yangindan Korunma Sistemi Plan:
19 Mevcut Tesisler igin Onayl1 YG/AG Tek-

Hat $emast




EK-3

(ON)LISANSLI / LISANSSIZ URETIM TESISLERI ICIN
(ON) PROJE ONAYI BASVURU DILEKCESI

Say1 : )
Konu: ......" (On) Proje Onay1 Tarih: .../ /eeene
. ‘. T.C. -

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI/ ] )
........................... GENEL MUDURLUGU / ....cc.ceuuvveennvinnnnenn. SIRKETI
Sirketimizin sahip oldugu ................ tarihlive ............e. no’lu iiretim (6n)lisans1 / Cagri
Mektubu kapsaminda ............. i, e ileesi, vovviinnnns mevkiinde tesis edilmesi
planlanan ...... MWmi/ . ... MWe [(...... X ) MWm /(s b ) MWe] kurulu

giicindeki ........... yakatl / kaynaklt .........eone !
] HES [l TES (Kojenerasyon)
1 RES ] TES (Dogal Gaz / LNG)
[] GES ] TES (ithal Komiir)
[ ] JES [] TES (Linyit/ Tag Komiirii)
'l BES ] TES (Fuel-oil / Dizel)
[l MES ] Diger :

projeleri, ilgili mevzuata ve “Elektrik Tesisleri Proje Yonetmeligi” hitkiimlerine uygun olarak
eksiksiz bir sekilde hazirlanmus, ekte elektronik ortamda ve ¢ikti halinde sunulmustur.

Projelerimizin degerlendirilerek onaylanmasi hususunda geregini arz ederiz.

Tesis Sahibi/Sirketi Temsile Yetkili Kigi(ler)
Adi-Soyadi
Imzast

Sirket Kagesi
Tletisim Bilgileri:
Tesis Sahibi Sirket Yetkilisi/ Yetkilileri Kurumsal Posta Adresi
Tesis Sahibi Sirket Yetkilisi/Yetkilileri E-posta Adres(ler)i
Tesis Sahibi Sirket Kayitli E-Posta (KEP) Adres(ler)i
Tesis Sahibi Sirket Yetkilisi/Yetkililerinin Telefon Numaralar:

Ekler:

1. Proje Kapsamnin Elektronik Kopyasi (1 adet CD/DVD)

2. Proje Paftalari (3 takim), Belgeler ve Hesaplar Klasorii (1 takim)

3. (On)Lisans / Tesis Sahibinin veya Yetkili Temsilcisinin Imza Sirkiileri

® Tesisin (on)lisansinda / Cagrr Mektubu 'nda yer alan tesis adi yazimahdir.
i) GESlerde pik giig (MWp) yazilmalidur.



EK-4
ELEKTRIK URETIM TESISLERI ON PROJE KAPSAMI

ON PROJE KAPSAMI

ONLISANSLI / LISANSLI

HES

RES

GES

IES

BES

TES

MES

ACIKLAMALAR
(Tiim paftalar Tiirkge olarak bazirlanmali ve yetkilendirilmis
brang mithendislerince kaselenip imzalanmalidir.)

Genel Yerlesim Plani

Planda santral sabas smirlari, proje onay kapsamindaki tiim
yapilar, elektrik firetimine esas ana ekipman (motor, tiirbin,
jeneratdr, trafo, kazan, giines paneli vb. ekipman), yonler, kotlar
ve koordinatlar gdsterilmelidir.

Tek-Hat Semast

11gili elektrik standartlarina uygun olarak;

-tesisin ilgili TM baglant1 noktalari,

-6let, koruma, senkronizasyon sistemi,

-tinite gligleri,

-kisa devre hesaplarina gére belirlenmis primer malzemelerin liste
ve karakteristikleri

gosterilmelidir.

Tesis Bilgi Formu

Bir 6rmegi ilgili POB’un internet sitesinde yayimlanan form
doldurulmali ve kageli, imzali olarak sunulmalidir.

Fizibilite Raporu

HES’lerde DSI tarafindan onaylanmis rapor sunuimalidir.
Diger tesis tiplerinde, sunulacak raporun finansal ve teknik
analizleri icermesi yeterlidir.

Kisa Devre Hesaplari

Ilgili TM'den baglayarak maksimum kosullar1 baz alarak (50, 31,5
kA, 16-25 kA veya TEIAS tarafindan yayunlanmis TM kisa devre
giiclerine gore) sistem baglanti noktasindan itibaren 3 faz ariza
analizleri ilgili mevzuata ve IEC 60909 standardina uygun
yapiimalidir.




ONLISANSLI / LISANSLI ACIKLAMALAR
ON PROJE KAPSAMI (Tum paftalar Tiirkge olarak hazirlanmal ve yetkilendirilmis
HES | RES | GES | JES | BES | TES | MES | brang miihendislerince kagelenip imzalanmahdir.)
Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi igin;
a. Imza sirkiileri sureti
Yetkilendirilen Mithendis i¢in;
a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafindan imzalanmig
Yetki Yazisi
b. Imza sirkiileri / imza beyannamesi sureti
c. Diploma sureti
¢. Kimlik belgesi sureti
d. Bir mithendislik ve/veya miiteahhitlik girketinde gérevli
miihendis igin;
Vetki Yazist ve Ekleri % " « « " " « i l Ticaret odasimdan almmus, sirketin o isle istigal ettigini
gosteren belge
2. Sirkette milhendis olarak ¢aligtigin belgeleyen sirketin
antetli yazisi
3. Giincel SGK dékiimii
Serbest olarak ¢aligan mithendis igin;
1. Serbest Miigavir Miihendis (SMM) Belgesi
Lisans sahibi girkette gorevli miihendis igin;
1. Sirkette miihendis olarak ¢alistigini belgeleyen sirketin
antetli yazisi
2. Giincel SGK. dékiimii
sunulmalidir.
Onlisans / Lisans * * * * * * * | EPDK Onlisans1 / Lisans: ekleri ile birlikte sunulmalidar.
Sistem Baglant: Gorlsii % « . * % % « | TEIAS /ilgili EDAS tarafindan verilen Sistem Baglanti Goriigii
sunulmalidir.




ON PROJE KAPSAMI

ONLISANSLI / LISANSLI

HES

RES

GES

JES

BES

TES

MES

ACIKLAMALAR
(Tiim paftalar Tiirk¢e olarak hazirlanmali ve yetkilendirilmis
brans mithendislerince kaselenip imzalanmalidir.)

10

CED Belgesi

Tesise iliskin "CED Olumlu Belgesi", "CED Gerekli Degildir
Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan alinacak CED
muafiyet yazist sunulmalidir.

Su Kullanim Hakki Anlagmas:

DS ile imzalanan anlagma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte
sunulmalidir.

11

TEA Siireci Bagvuru Yazis

Bakanhk, Genelkurmay Bagkanlig), Igisleri Bakanlig: ve MIT
Bagkanhig tarafindan birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya
kuruluglarinca yaptlan ve teknik etkilesim iznine esas teskil eden
analiz kapsamindaki RES'ler igin sunulmalidir.

TUBITAK BILGEM’e sunulmus olan TEA Siireci Bagvuru Yazisi
ekleri ile birlikte verilmelidir.

12

Elektromekanik Teghizat Teknik Sartnamesi

Elektromekanik yiiklenicisi belirlenmig projelerde; Yiiklenici ile
imzalanmig teknik sartname verilmelidir.

Elektromekanik yiiklenicisi heniiz belirlenmemis projelerde;
Onlisans / Lisans sahibi firma tarafindan hazirlanarak imzalanmig
teknik sartname sunutmalidir.




